Искажения напряжения в трехфазной сети при работе тиристорного выпрямителя
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Рис.1. Линейное напряжение и ток при работе тиристорного выпрямителя при Ud=60 В,

от 2 генераторов при отсутствии других потребителей в сети.
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Рис.2. Линейное напряжение и ток при работе тиристорного выпрямителя при Ud=60 В,

от 2 генераторов при наличии других потребителей в сети (осветительные лампы).
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Рис.3. Линейное напряжение и ток при работе тиристорного выпрямителя при Ud=80 В,

от 1 генератора при отсутствии других потребителей в сети.
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Рис.4. Линейное напряжение и ток при работе тиристорного выпрямителя при Ud=80 В,

от 2 генераторов при отсутствии других потребителей в сети.
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Рис.5. Линейное напряжение и ток при работе тиристорного выпрямителя при Ud=200 В,

от 1 генератора при отсутствии других потребителей в сети.
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Рис.6. Линейное напряжение и ток при работе тиристорного выпрямителя при Ud=200 В,

от 2 генераторов при отсутствии других потребителей в сети.
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Рис.7. Линейное напряжение и ток при выключенном выпрямителе
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Рис.8. Линейное напряжение и ток при работе тиристорного выпрямителя при максимальном угле управления от 1 генератора при отсутствии других потребителей в сети.
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Рис.9. Линейное напряжение и ток при работе тиристорного выпрямителя при максимальном угле управления от 2 генераторов при наличии включенных ламп.

